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Тепловизионное обследование
дома в д. Долгиниха

Фирма

Прибор

Заказчик

audit@EnergoCert.ruЭлектронн
ая почта:

+7 (495) 797-26-43Телефон:

Диамент Андрей Леонидович

Контролер:

Стандартный 32°Объектив:

2290290Серийный
№:

testo 875-2

Позднякова Ольга Андреевна

26.01.2013Дата измерений:

Мытищинский р-н, с/п Федоскинское,
д. Долгиниха, кадастр.
№50:12:0010408:60

Место измерения:

Тепловизионная съемка дома для приемки заказчиком работы
строителей.

Заказ

г. Москва

1905 года, д. 7, стр. 1

ООО "ЭНЕРГОТЕСТ"
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Данные для испытаний

Температура воздуха 17°C

Окружающие условия:

2/32Страница



Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00384.BMT 26.01.2013

Время:

17:00:12

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9317,2Точка измерения 1

-20,00,9320,4Точка измерения 2

-20,00,9312,9Точка измерения 3

Видимых проблем по теплопотерям нет.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00385.BMT 26.01.2013

Время:

17:00:33

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,933,5Точка измерения 1

-20,00,9320,3Точка измерения 2

-20,00,9315,0Точка измерения 3

Имеются теплопотери в левом нижнем углу скорее всего в следствие не плотного запенивания
пространства между рамой и проемом.

Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00387.BMT 26.01.2013

Время:

17:01:41

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9314,5Точка измерения 1

-20,00,9319,6Точка измерения 2

-20,00,9319,7Точка измерения 3

-20,00,9322,0Точка измерения 4

В углах комнат, на стыках отдельных брусов существенных теплопотерь нет.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00388.BMT 26.01.2013

Время:

17:02:14

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-4,5Точка измерения 1

-20,00,93-2,6Точка измерения 2

-20,00,9314,1Точка измерения 3

На стых пола и углов комнаты значительные теплопотери.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00389.BMT 26.01.2013

Время:

17:03:18

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,938,3Точка измерения 1

-20,00,9310,7Точка измерения 2

-20,00,9320,1Точка измерения 3

Незначительные теплопотери под оконной рамой.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00391.BMT 26.01.2013

Время:

17:04:19

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,930,3Точка измерения 1

Угол со стороны будущей сауны. Видны существенные теплопотери.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00392.BMT 26.01.2013

Время:

17:05:31

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,930,6Точка измерения 1

-20,00,936,1Точка измерения 2

На стых пола и углов комнаты значительные теплопотери.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00394.BMT 26.01.2013

Время:

17:06:21

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-10,1Точка измерения 1

На стых пола и углов комнаты значительные теплопотери.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00395.BMT 26.01.2013

Время:

17:07:03

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,939,0Точка измерения 1

-20,00,939,6Точка измерения 2

-20,00,9319,6Точка измерения 3

Окно возле лестницы. Существенных проблем с теплопотерями нет.
Примечания:

11/32Страница



Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00397.BMT 26.01.2013

Время:

17:09:58

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9313,4Точка измерения 1

-20,00,9314,5Точка измерения 2

-20,00,9318,0Точка измерения 3

-20,00,9318,3Точка измерения 4

В углах комнат, на стыках отдельных брусов существенных теплопотерь нет.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00399.BMT 26.01.2013

Время:

17:13:29

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,931,3Точка измерения 1

-20,00,931,5Точка измерения 2

-20,00,934,3Точка измерения 3

-20,00,9310,0Точка измерения 4

-20,00,9317,0Точка измерения 5

Входная дверь изнутри помещения. Видны теплопотери внизу двери. Возможно требуется
регулировка петель, либо установка более толстого уплотнителя.

Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00400.BMT 26.01.2013

Время:

17:13:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9313,2Точка измерения 1

-20,00,9319,2Точка измерения 2

Входная дверь изнутри помещения. Теплопотерь в верхней части двери не обнаружено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00401.BMT 26.01.2013

Время:

17:17:10

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Видно завоздушивание батареи на втором этаже.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00402.BMT 26.01.2013

Время:

17:17:14

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Видно завоздушивание батареи на втором этаже.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00403.BMT 26.01.2013

Время:

17:18:36

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9317,0Точка измерения 1

-20,00,9319,0Точка измерения 2

-20,00,9321,9Точка измерения 3

Комната второго этажа. В углах теплопотерь не обнаружено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00404.BMT 26.01.2013

Время:

17:19:09

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Комната на втором этаже. Видно завоздушивание одной батареи и не работающую вторую батарею.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00406.BMT 26.01.2013

Время:

17:20:37

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Завоздушивание батареи.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00407.BMT 26.01.2013

Время:

17:20:56

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9312,0Точка измерения 1

-20,00,9313,9Точка измерения 2

-20,00,9323,1Точка измерения 3

Окно второго этажа. Теплопотерь не выявлено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00408.BMT 26.01.2013

Время:

17:21:09

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9325,5Точка измерения 1

-20,00,9325,7Точка измерения 2

-20,00,9323,0Точка измерения 3

Теплопотерь на потолке  со стороны крыши не обнаружено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00410.BMT 26.01.2013

Время:

17:22:43

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9320,9Точка измерения 1

-20,00,9322,2Точка измерения 2

-20,00,9327,7Точка измерения 3

Теплопотерь не обнаружено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00412.BMT 26.01.2013

Время:

17:23:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9322,7Точка измерения 1

-20,00,9320,1Точка измерения 2

-20,00,9324,0Точка измерения 3

На втором этаже на стыках пола и стен теплопотерь не выявлено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00415.BMT 26.01.2013

Время:

17:27:54

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-8,0Точка измерения 1

-20,00,93-11,0Точка измерения 2

-20,00,93-13,4Точка измерения 3

-20,00,93-8,5Точка измерения 4

Теплопотерь снаружи дома со тороны второго этажа над входом не выявлено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00416.BMT 26.01.2013

Время:

17:28:42

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,932,4Точка измерения 1

-20,00,93-2,2Точка измерения 2

Незначительные теплопотери через входную дверь.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00417.BMT 26.01.2013

Время:

17:29:28

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-11,2Точка измерения 1

-20,00,93-14,6Точка измерения 2

-20,00,93-15,3Точка измерения 3

Теплопотерь в углах снаружи здания не обнаружено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00418.BMT 26.01.2013

Время:

17:29:45

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-9,8Точка измерения 1

-20,00,93-10,5Точка измерения 2

-20,00,93-4,5Точка измерения 3

Незначительные теплопотери в углах под крышей.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00419.BMT 26.01.2013

Время:

17:30:14

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-0,2Точка измерения 1

-20,00,93-9,5Точка измерения 2

-20,00,93-14,6Точка измерения 3

Видны небольшие теплопотери в углу крыши.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00421.BMT 26.01.2013

Время:

17:31:15

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-6,4Точка измерения 1

-20,00,93-13,5Точка измерения 2

Незначительные теплопотери в углу дома под крышей.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00422.BMT 26.01.2013

Время:

17:31:52

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-6,6Точка измерения 1

-20,00,93-8,5Точка измерения 2

-20,00,93-12,4Точка измерения 3

Теплопотерь через дверь и окна снаружи дома не обнаружено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00423.BMT 26.01.2013

Время:

17:31:58

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-3,4Точка измерения 1

-20,00,93-3,5Точка измерения 2

-20,00,93-13,6Точка измерения 3

Существенных теплопотерь не обнаружено.
Примечания:
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Тепловизионное обследование дома в д. Долгиниха

Файл:

IV_00424.BMT 26.01.2013

Время:

17:35:04

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,93Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,93-1,3Точка измерения 1

-20,00,93-4,8Точка измерения 2

-20,00,93-7,7Точка измерения 3

Незначительные теплопотери через окно и в углу дома на стыках бруса.
Примечания:

В целом серьезных проблем, связанных с теплопотерями в доме не выявлено. В 
качестве рекомендации предлагается отрегулировать или дополнительно утеплить 
входную дверь, а также зазор между полом и стенами дома, откуда существенно 
выходит тепло из дома наружу.

Диамент Андрей Леонидович

,29.01.2013

Вывод:
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